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л?
п/п

нашuенованuе опuсанuе Прtluечанuе

1. Общие сведения по объекту
1.1 Адрес объектов г. Строитель, пер. Октябрьский,

д.lаJ
г. Строитель, пер. Промышленн
ый, д, I (1l2 часть здания)

1.2 Мун и ци пальное образование Яковлевский муниципаjIIьный
округ Белгородской области

1.3 Назначение объектов (жилой,
промышленный,
административный)

нежилые, административные

1.4 Единая теплоснабжающая
организация

ООО кБелрегионтеплоэнерго)

1.5 Год постройки |994l196з
1.6 Год проведения капитального

ремонта/реконструкции
20|9 l не проводилс я1201 4

|.7 Количество подъездов I12

1.8 материал стен Кирпич/кирпич
1.9 Наличие подвала,/подполья.

цокольного этажа
Нет/нет

1.10 Наличие чердака Даlда
2. Характеристика объекта

2.| количество жилых помещений Нет/нет
2.2, Количество нежилых помещений 9l24
/..э Общая плоIцадь объектов (включая

подвzulы, чердаки, МОП)
705,зl57 5,7

2,4 Общая площадь жилых помещений Нет/нет
2.5 Обrцая площадь нежилых

помешений
705,зl57 5,]

2.6 отапливаемый объем 6|6l|7 5з
3. Инженерные системы и оборудоваЕие объекта

3.1 тепловой ввод в н€шичии ] /в наличии ]

(напuчuе, колuчесmво)
з.2 Тепловой пункт нет/нет

(н сutuчuе, колuч е с mв о )

J.J тип системы теплоснабжения закрытая/закрытая
( о mкр bt m ая/ з ак р bt m ая )

з.4 Схема подключения зависимая/зависимая



м
п/п наuлленованuе опuсанuе Прuллечанuе

3.5 ВнутридомоваjI система отопления
5uб цc,ll,ylClrt)

двухтр )zбнаяlдв}о<трубная
(i) вvхm п1, 6u п q /п Аu п * л,,Б,, л.

3.6 Наличие циркуляции ГВС

з.7 Наличие оборудованного узла учета
(тэ, тн)

нет/нет

3.8 Материал трубопроводов сталь/сталь
(с m ааь (В ГП), . n - оопЙ ono, n р,

полuмер)
3.9 Водопроводный ввод в наличии l/B наличии 1

/нппlrurrо улпо tt, опu^-л\

:,о
Водомерный узел сквгуu-lZ/з2 S/N 0500710 - з58/

впх-q? S/\T пýпп"пlLIl а t<?.r
3.11 Материал трубопроводов сталь/ста-гlь

(сmсшь (ВГП), rr"r*-"""r*r"р,
полuллео)

з.|2 Электрический ввод ьолтовые соединения КЛ-0,4кВ
на коммутационном аппарате в
ВРУ-0 4кR пт ?Тп-к/ЕlDV п ,1.,D

3.13 наличие прибора учета
электроэнергии

пJlr-AP- l4-P-ll/ НзП_АР-14-Р-
п, м 201,5, нlп-Ар-14-р-п

З.I4 l Ввод газоснабжения нет/нет
(н алuч l,t е, колl,lll е с m в о )3.15 Система АППЗ и дымоудаления t ранит-3/I'ранит-8

3.16 система приточно-вытяжной
вентиляции

нет/нет

з,I7 Лифты. попъеl\,fники

4.|
ци ресурса на объект
ценrра""из ов ан"u"БнББййй
нная
це ll п,lр апuз о в анн ая/н е це нплр апuз о в а

HHarl
4.2 водоснабжение централ изованная/центраци зова

нная
L|e н п1 р алuз о в ан н ая/н е це нmр сuluз о в а

HHarl
4.з водоотведение централизованная/централизова

нная

ц е н пlр апuз о в ан н ая/н е це нпlр (]лuз о в а
нная

4.4 электроснабжение централизованная/централизова
нная
ц е н mр апuз о в анн ая/н е це нmр алuз о в а

HHcul
4.5 газоснабжение нет/нет

ц е н mр аryuз о в анн ая/н е це нmр аJluз о в а
HHcul

5. Анализ прохождения предыl Iущих трех отопительных пери дов



],lb

п/п
наuлленованuе опuсанuе Прuлtечанuе

5.1 начало отопительного периода
2022-202З гr. октябрь/октябрь
202З-2024 гr. октябрь/октябрь
2024-2025 гr. |5.10.2024

5.2 Завершение отопительного периода
2022-202З rг. апрель/апоель
202З-2024 гr. апрель/апоель
2024-2025 гr. |7.04.2025 ь

5.з Режимные условия
2022-202З rг. Зависимые от погоды и

нормативньгх параметров
микроклимата в помеIцениях:
- давление теплоносителя
- расход теплоносителя
- температура теплоносителяl
Зависимые от погоды и
нормативньIх параметров
микроклимата в помещениях:
- давление теплоносителя
- расход теплоносителя
- температуDа теплоносителя

202З-2024 гг.
2024-2025 гr.

5.4, Аварийные ситуации
2022-202З гг. протечки запорнои арматуры,

трубопроводов и т.п.: / протечки
запорной арматуры,
трубопроводов и т.п.:

202З-2024 гг. протечки запорнои арматуры,
трубопроводов и т.п.: / протечки
запорной арматуры,
трубопроводов и т.п.:

2024-2025 rг. протечки запорнои арматуры,
трубопроводов и т.п.: / протечки
запорной арматуры,
трубопроводов и т.п.:

5.5. Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборyдования
2022-202З гr. в штатном реяtиме/в штатном

режиме
202З-2024 гг. в штатном рея<име/в штатном

режиме
2024-2025 гг. в штатном режиме/в штатном

режиме
6. Мероприятия организационного характера

6.1 Срок выполнения:
29 .04 .2025l29 .04 .2025

ответственный
Коняшкин А.Н.



Nь
п/п

наuлленованuе опuсанuе Прuмечанuе

6,2. Проведение комиссионного осмотра
объекта

Срок выполнения:
01.06.2025 г.-30.06.2025 г.l
01.06.2025 г.-30.06.2025 г.

ответственный
Коняшкин А.Н.

6.3. Подготовка организационно-
расшорядительньж документов
организации о назначении
ответственных лиц за безопасную
эксплуатацию тепловых
энергоустановок

Срок выполнения:
01.06.2025 г.-30.06.2025 r.l
01.06.2025 г,-З0.06.2025 г.

ответственный
Коняшкин А.Н.

6.4. Обесгtечение проведения обучения,
проверки знаний лиц, отвечающих
за обслуживание
теплопотребляющих установок, в
т.ч. знаний норм по охране труда

Срок выполнения:
0 l .06.2025 г .-З0.07 .2025 r.l
01.06.2025 г.-30.07.2025 г.

ответственный
Коняшкин А.Н.

6.5. Организация и rrроведение
периодической проверки узла учета

Срок выполнения:
постоянно/постоянно

ответственный
Коняшкин А.Н.

6.6. обеспечение выполнения
мероприятий по пожарной
безопасности, возможность
подъезда в экстремальных условиях
к объектам и источникам
противопожарного водоснабжения

Срок выполнения:
постоянно/постоянно

ответственный
Коняшкин А.Н.

7. Мероприятия технического xaDaKTeDa
7,1 Испытания оборудования тепловьIх

пунктов и систем теплопотребления
на плотность и прочность

Срок выполнения:
с 01.07.2025 г.
по 30.07.2025 г.lс 01.07.2025 г.
по 30.07.2025 г.

ответственный
Коняшкин А.Н.

7.2. Промывка тепловых пунктов и
систем теплопотребления

Срок выполнения:
с 01.07.2025 г.
по 30.07.2025 г,lс 01.07.2025 г.
по 30.07.2025 г.

ответственный
Коняшкин А.Н.

7.з. Произвести проверку манометров в
тепловых узлах, сигнаJIизаторов
загазованности, актов о
техническом состоянии
вентиляционных и дымовых
каналов

Срок выполнения:
с 01.08.2025 г.
по З0.08.2025 r.lс 01.08.2025 г.
по 30.08.2025 г.

ответственный
Коняшкин А.Н.

8. Подготовка к отопительномy периоду тепловых контyDов зданий
8.1 Произвести регулировку оконных

механизмов закрывания
Срок выполнения:
с 01.07.2025 г.
по З0.08.2025 r.l с 0|.01.2025 г.
по 30.08.2025 г.

ответственный
Коняшкин А.Н.

8.2. Произвести регулировку
доводчиков уличных дверей

Срок выполнения:
с 01.07.2025 г.

по 30.08.2025 г.lс 01.07.2025 г.
по 30.08,2025 г.

ответственный
Коняшкин А.Н.

8.3. Провести подготовку к осенне- Срок выполнения: ответственный



Nь
п/п

наuменованuе опuсанuе Прuллечанuе

зимнему периоду в чердачных
помещениях (закрытие окон,
ревизия вентиляционных шахт)

с 01.07.2025 г.
по 30.08.2025 г.l с 0|.07.2025 r.
по 30.08.2025 г.

Коняшкин А.Н.

8.4. Ревизия запорной арматуры в
тепловых узлах

Срок выполнения:
с 01.07.2025 г.
по 30.08.2025 г.lс 01.07.2025 г.
по 30.08.2025 г.

ответственный
Коняшкин А.Н,

8.5. Произвести ревизию трубопроводов
в гараrке/подваJIьном помещении

Срок выпоJIнения:
с 01.07.2025 г.
по 30.08.2025 г,lс 01.07.2025 г.
по 30.08.2025 г.

Qдветствецный
Коняшкин А.Н.

8.6. Произвести ревизию
канализационньIх труб, при
необходимости заменить участки
стояков

Срок вьтполнения:
с 01.07.2025 г.
по 30.08.2025 г.lс 01.07.2025 г.
по 30.08.2025 г.

ответственный
Коняшкин А.Н.

8.7. Произвести ревизию водосточных
труб, герметизацию швов, окраску
фасадных частей зданий

Срок выполнения:
с 01.07.2025 г.
по 30.08.2025 г.lс 01.07.2025 г.
по 30.08.2025 г.

ответственный
Коняшкин А.Н.

9. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду

N9

п/п
Перечень мероприятий Срок выполнения

9.1 Обучение ответственного за эксплуатацию тепловых
энергоустановок с последyющей проверкой знаний

Июль 2025 г.lИюль 2025 г.

9.2 Подготовка пакета документов для получения
паспорта готовности к отопительному периоду 2025-
2026 гг.

До 14.08.2025l До 14.08.2025

9.з. Выполнения требований, установленных частью 6
статьи 20 и частью 3 статьи 2З2 ФедераJIьного закона
от 27.07,2010 J\Ъ 190-ФЗ кО теплоснабжении> (да-lrее *
Федеральный закон J\Ъ 190-ФЗ)

tIостоянно/постоянно

9.4. Обеспечение эксплуатации теплопотребляюrцих

установоквсоответствиистребованиями
безопасности в сфере теплоснабжения,

установленными статьей 2З2 Ф е лерального закона
J\Га 190-ФЗ

постоянно/постоянно

9.5. Обеспечение готовности к соблюдению указанного в

договоре теплоснабжения режима потребления
тепловой энергии

постоянно/постоянно

9.6, Обеспечение отсутствия задолженности за
поставленную энергию (мощность), теплоноситель

постоянно/постоянно

9.7. Проверка контрольно-измерительных приборов в
тепловом пункте, с указанием заводских номеров,
отметки о наличии паспортов контрольно_
измерительных приборов в соответствии с пунктом
1 1.5. Правил }Ъ 1 15, содержащих результаты проверки

Що 1 4.08.2025 l до 1 4.08.2025



средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13
Федерального закона от 06.06.2008 Jф 102-ФЗ (Об
обеспечении единства измерений>

9.8. Организация коммерческого учета тепловой энергйlа,
теплоносителявсоответствиистребованиями,
установленными статьей 19 ФЗ Ns 190-ФЗ

постоянно/постоянно

9,9. промывка-опрессовка тепловых сетей, ревизия
арматуры, устранение постоянных и периодических
засорений rсaнzuloв, восстановление или замена
недостаточной тепловой изоляции труб в камерах,
подземных каналах и подвiIлах (технических
подпольях)

До 1 4.08.2025 l до 1 4,08.2025

9.10 Ревизия арматуры оборудования (насосов,
подогревателей и др.) тепловых пунктов

Май-август 2025 г./ Май-август
2025 г.

9.1l Ревизия кранов и другого запорного оборудования,
расширителей и возд}хосборников, систем отопления
и горячего водоснабжения, восстановление
разрушенных или замена недостаточной
теплоизоляции труб, лестничных клетках, подв€шIах,
чердаках и в нишах санитарньIх узлов. При наличии
непрогрева радиаторов проведение гидравлической
промывки

Май-август 2025 г./ Май-август
2025 г.

9.|2 Организационно-распорядительные документы о
наJтичии ответственных лиц за безопасную

эксплуатацию тепловых энергоустановок для
объектов, на являющихся опасными
производственными объектами (далее ОПО) в
соответствии с пунктами 2,|,2,2,I.3, Правил Jф 115, в
с!,Iучае эксплуатации

Май-август 2025 г./ Май-август
2025 г.

10. Перечень докуме[Iтов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

Jф п/п Перечень мероприятий Срок выполнеЁия

10.1 План мероприятий по подготовке учреждений к
отопительному периоду 2025-2026 гг.

19.05.2025 l 19.05,2025

1,0.2 Акты о проведении испытаний на прочность
(гидравлических испытаний тепловых
энергоустановок, включая трубопровод и тепловых
сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до
вводной запорной арматуры) в границах балансовой
принадлежности, оборудования индивидуальных
тепловых пунктов и внутренних систем,
теплопотребления в соответствии с требованиями
пунктов 9.1 .8., 9.1.59, Правил Jф 1 15 и наличии записи
проведенных испытаний в паспорте теплового пункта
и (или) теплопотребляющих установок

{екабрь 2025 l декабрь 2025

10.3 Акты о проведении наJIадки рех(имов потребления
тепловой энергиии (или) теплоносителя (в том числе

Август 2025 l август 2025



тепловых и гидравлических режимов) теплового
пункта, внутренних сетей и теплопотребляющих
установок, актов об установке и пломбировании
дроссельных (ограничительных) устройств во
внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на
линиях рециркуляции горячего водоснабжения в
соответствии с пунктом 9.3.25. Правил N9 1 15

10.4. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том
числе в высших (воздушники) и низших точках
трубопроводов (спусники) и арматуры постоянного
регулирования на предмет наличия и
работоспособности, плотности (герметичности)
сальниковых уплотнителей, наJIичие теплоизоляции в
соответствии с проектными решениями, наJIичие
неповрежденных пломб, установленных
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Август 2025 l авгу ст 2025

10.5. Акт на гидравлическое испытание системы отопления
промывке системы отопления

Август 2025 l авrу ст 2025

10.6. Копии заключенных договоров теплоснабхtения или
договор оказания услуг по поддеря(анию резервной
тепловой мощности в соответствии с Правилами JФ
808оговор с теплоснабжающей организацией с актом
балансового разграничения

fl екабрь 2025 l декабрь 2025

10.7. Акт выполненных работ по подготовке к
отопительному периоду теплового контура здания в
соответствии с требованиями пункта 2.6.10. Правил J\Ф

17

Щекабрь 2025 l декабрь 2025

10.8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов
тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5.
Правил N9 1l5, а TaKIte проектно-техническая
документация

.Щекабрь 2025 l декабрь 2025

10.9. Акт готовности r{ре}кдения к отопительному периоду
2025-2026 гг,

Август 2025 l авгу ст 2025

1 0.1 0. Копии актов обеспечения дымовых и вентиляционных
канаJIов перед отопительным периодом, копия
действующего (лействующих) документа
(документов), подтверждающих выполнение
технического обслуживания и ремонта газового
оборудования согласно пункта 1.4.5. настоящих
Правил

Август 2025 l авгу ст 2025

ответственный МБСоССЗН
(КЦСОН) Яковлевского
муниципального округа
по подготовке к отопительному
периоду 2025-2026 гг. /А.Н. Коняшкин/


